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1. SIKKERHETSINSTRUKS

1.1 Generell informasjon
e Les folgende sikkerhetsinstruks grundig
for installering, vedlikehold eller justering

av akkumulatortanken R @

* Personskade eller materiell skade kan
oppsta hvis produktet ikke monteres eller
brukes pa tiltenkt méte.

¢ Oppbevar denne manualen og andre rele-
vante dokumenter slik at de er tilgjengelige I
for fremtidig referanse. s C

¢ Produsenten forutsetter overholdelse av
sikkerhets-, drifts- og vedlikeholdsinstruk-
ser som medfalger (sluttbruker), samt
samsvar med montasjeanvisning, gjel-

dende standarder og forskrifter pa instal- o

lasjonstidspunkt (installatar).

Symboler benyttet i denne anvisningen:

/\ ADVARSEL Mulighet for alvorlig personskade eller dgd

/\ FORSIKTIG | Mulighet for mindre eller moderat skade pa person eller eiendom

%) FORBUDT & utfare

(1] SKAL utfgres

| 1) | Dette dokumentet skal oppbevares pa et egnet sted, tilgjengelig for fremtidig referanse.




1.2 Sikkerhetsinstruks for brukeren

/\ ADVARSEL

Sikkerhetsventilens overlgp skal IKKE blokkeres eller plugges. Sikkerhetsventil medfalger
ikke, egnet ventil leveres av installatar.

Produktet skal IKKE modifiseres eller endres fra sin originale tilstand.

Barn skal IKKE leke med produktet, og ikke oppholde seg ved produktet uten tilsyn.

e O

Vedlikehold / innstillinger skal kun utfgres av personer over 18 ar, med tilstrekkelig kompetanse

/\ FORSIKTIG

o

Produktet skal ikke utsettes for frost, overtrykk, overspenning eller klorbehandling. Se garanti-
bestemmelser.

o

Vedlikehold / innstillinger skal ikke utfares av personer med nedsatte fysiske eller mentale
evner, med mindre de har fatt instruksjoner om bruk av noen ansvarlig for deres sikkerhet.

1.3 Sikkerhetsinstruks for installataren

/\ ADVARSEL

Sikkerhetsventilens overlgp skal IKKE blokkeres eller plugges. Sikkerhetsventil medfglger
ikke, egnet ventil leveres av installatar.

Evt. overlgpsrar fra sikkerhetsventil SKAL veere minimum 18 mm. innvendig, uavstengbart,
uskadet, brutt og frostfritt m/fall il sluk.

Gjeldende forskrifter, standarder og denne montasjeanvisning skal falges.

/\ FORSIKTIG

Produktet skal plasseres i rom med sluk, utfgrt int. vatromsnormen / siste TEK. Alternativt
skal aut. vannstoppventil med sensor og overlgp fra sikkerhetsventil til sluk monteres.
Produktansvar gjelder kun hvis dette blir fulgt.

Produktet skal monteres loddrett og i vater, pa gulv eller vegg egnet for totalvekt av produktet i
drift. Se merkeplate.

Produktet skal ha fri serviceavstand p& 40 cm foran front / 10 cm over hayeste punkt.




2. PRODUKTBESKRIVELSE

2.1 Produktidentifikasjon

Identifikasjon for ditt produkt finnes pa merke-
platen festet til produktet. Merkeplaten inneholder
informasjon om produktet iht. EN 12897:2016 i
tillegg til andre nyttige data. Se samsvarserkleering
p& www.osohotwater.com for mer informasjon.

OSO produkter er designet og produsert iht.:
« Trykktankstandard EN 12897:2016
 Sveisestandard EN ISO 3834-2

OSO Hotwater AS er sertifisert iht.

2.2 Bruksomrade

Maxi Accu Heat er beregnet brukt som varmeak-
kumulatortank for varmepumpe/solfangere.

Maxi Accu Cool er beregnet brukt som kuldeakku-
mulator i kjgleanlegg o.l.

Produktene er beregnet for bruk i et lukket system.

2.3 CE merking

Ce

CE merket viser at produktet er i samsvar med
de aktuelle direktivene. Se samsvarserkleering pa

o Kvalitet ISO 9001 www.osohotwater.com for mer informasjon.
e Miljg 1ISO 14001
 Arbeidsmiljg ISO 45001 Produktet er i samsvar med direktiver for:
o Trykkutstyr PED 2014/68/EU
Sikkerhetsventil(er) benyttet skal vaere CE merket
og samsvare med PED 2014/68/EU.
2.4 Tekniske data
800 1373 | 11003351 |MA 600 Heat - 152 | @ 800x2020 1,28 583
800 1354 | 11003345 |MA 1000 Heat - 238 | ©1000x2100 | 2,29 | 885
800 1356 | 11003198 |MA 2000 Heat - 362 | 21300x2440 | 4,25 -
800 1357 | 11003199 |MA 3000 Heat - 566 | 21500x2695 6,25 -
800 1358 | 11003200 |MA 5000 Heat - 930 | @1700x3180 | 9,45 -
800 1363 | 11003201 |MA 10000 Heat - 1770 | 22000x4400 | 17,95 -
800 1273 | 11003344 [MA 600 Cool - 152 | @ 695x2030 1,28 583
800 1254 | 11003338 |MA 1000 Cool - 238 | @ 840x2100 | 2,29 | 885
800 1256 | 11003189 |MA 2000 Cool - 362 | 91140x2440 4,25 -
800 1257 | 11003190 |MA 3000 Cool - 566 | 21340x2695 6,25 -
800 1258 | 11003191 |MA 5000 Cool - 930 | ©1540x3180 | 9,45 -
800 1263 | 11003192 |MA 10000 Cool - 1770 | 21840x4400 | 17,95 -

Regulativ: 2017/1369/EU - Regulativ: EU 812/2013

Direktiv: 2009/125/EC - Regulativ: EU 814/2013

Varmetapstestet iht. standard: EN12897 : 2015




3. INSTALLASJONSINSTRUKS

3.1 Produkter omfattet av denne instruksen
Maxi Accu MA 600 Heat
Maxi Accu MA 1000 Heat
Maxi Accu MA 2000 Heat
Maxi Accu MA 3000 Heat
Maxi Accu MA 5000 Heat
Maxi Accu MA 10000 Heat
Maxi Accu MA 600 Cool
Maxi Accu MA 1000 Cool
Maxi Accu MA 2000 Cool
Maxi Accu MA 3000 Cool
Maxi Accu MA 5000 Cool
Maxi Accu MA 10000 Cool

3.2 Medfglgende i leveransen

Refno. | Antall | Beskrivelse

1 1 |Akkumulatortank uten el

2 1 [Montasjeanvisning (dette dokument)

3.3 Produktdimensjoner

Alle mal i mm.

Produkt. | A B G D Hé’AT chL
MAGBOO | 2020 | 1555 | 335 800 | 695
MA 1000 | 2100 | 1600 | 390 1000 | 840
MA 2000 | 2440 | 1885 | 475 1300 | 1140
MA3000 | 2695 | 2090 | 530 1500 | 1340
MA5000 | 3180 | 2490 | 625 1700 | 1540
MA 10000 | 4400 | 3635 | 705 2000 | 1840

Toleranse +/- 10 mm.




3.3.1 Inntransport
Produktet skal transporteres varsomt, med em-

ballasje. Laftegre (L) skal benyttes ved lgfting av

produktet.

/\ FORSIKTIG

Stusser, ventiler og lignende skal ikke benyttes
til & Igfte produktet da dette kan forarsake funk-
sjonsfeil.

3.4 Krav til installasjonssted og plassering

/\ FORSIKTIG

Produktet skal plasseres i rom med sluk, utfgrt int. vatromsnormen / siste TEK. Alternativt
skal aut. vannstoppventil med sensor og overlgp fra sikkerhetsventil til sluk monteres.
Produktansvar gjelder kun hvis dette blir fulgt.

Produktet skal plasseres i et tart og permanent frostfritt miljg.

Produktet skal plasseres pa gulv eller vegg egnet for totalvekt av produktet i drift. Se merke-
plate.

Produktet skal ha fri serviceavstand pa 40 cm foran front / 10 cm over hgyeste punkt.

Produktet skal veere enkelt tilgjengelig for service og vedlikehold.

Min. 10 cm

Min. 40 cm




3.5 Rar-installasjon

Ved installasjon skal godkjente r@r av korrekt di-
mensjon benyttes. Gjeldende standarder og for-
skrifter skal falges.

Nr Dimensjon Anslutning beskrivelse
1 |G3/4"F Lufting

2 |DN 80PN 10 2 x Tur/retur (600 L)

2 |DN 100 PN 10 2 x Turlretur (1000 L)

2 | P& bestilling 2 x Tur/retur (2000-10 000 L)
3 |Gl2"F Folerlomme

4 |DN 80 PN 10 2 x Tur/retur (600 L)

4 |DN 100 PN 10 2 x Turlretur (1000 L)

4 |Pa bestilling 2 x Tur/retur (2000-10 000 L)
5 |GI'M Tgmming

3.5.1 Inngdende vanntrykk
Produktet er beregnet for max. driftstrykk 6 bar.

3.5.2 Montering av rar

A) Rar i egnet dimensjon legges frem til viste
anslutninger og tilkobles med egnet tetn-
ingsmiddel. Anslutninger som ikke benyttes
ma plugges forsvarlig.

Pase at din installasjon har tilstrekkelig dimensjo-
nering av sikkerhetsutstyr int PED 2014/68/EU.

3.5.4 Montasjeinstruks

/\ FORSIKTIG

Produktet skal plasseres i rom med sluk, utfgrt int. vatromsnormen / siste TEK. Alternativt
@ | skal aut. vannstoppventil med sensor og overlgp fra sikkerhetsventil til sluk monteres.
Produktansvar gjelder kun hvis dette blir fulgt.

0 Produktet skal monteres loddrett og i vater, pa gulv egnet for totalvekt av produktet i drift. Se

merkeplate.

@ | Produktet skal ha fri serviceavstand p& 40 cm foran front / 10 cm over hgyeste punkt.

3.5.5 Montasjeanbefaling

ANBEFALING

sjonskar monteres.

Dersom maksimalt vanntrykk overstiger 6 bar over dggnet, bgr reduksjonsventil og ekspan-




4. IGANGSETTELSE FORSTE GANG

4.1 Fylling av vann

Sjekk farst at alle rgranslutninger er korrekt utfart.
Gjer deretter fglgende:

A) Apne for lufting p& et punkt i anlegget hayere
enn toppen pa tanken, benytt f.eks. produktets
3/4” toppanslutning.

B) Apne vanntilfarsel til produktet. Nar vann flom-
mer ut av luftepunktet er tanken full, lufting tettes.

4.2 Kontrollpunkter

A) Sjekk at alle rarkoblinger til/fra produktet er
tette og ikke lekker.

B) Sjekk at produktet star stabilt i lodd og i vater.

4.3 Temming av vann

/\ ADVARSEL

Vanntemperaturen i produktet kan overstige
75°C og medfgrer skoldingsfare. Utvis derfor
stor forsiktighet i forbindelse med temming av

produktet.

A) Steng av/koble fra varmekilde.

B) Steng inngaende vanntilfersel.

C) Apne for lufting maksimalt — la sta (hindrer
vacuum).

D) Produktet tammes ved a pne den pluggede
temmestussen (2).
Produktet tammes. Etter tamming plugges
tegmmestussen igjen og lufting stenges far
produktet gjenoppfylles.

4.4 Overlevering til sluttbruker

INSTALLAT@R SKAL:

Instruere sluttbruker om sikkerhetsinstruks og
vedlikeholdsinstruks.

Veilede sluttbruker vedr. innstilinger og tem-
ming av produktet.

Overlevere denne montasjeanvisningen til slutt-
bruker.

Skrive inn kontaktinformasjon i tabell pa side 10

i denne manualen.




5. INNSTILLINGER

5.1 Innstillinger
Produktet krever ingen spesielle innstillinger.

5.2 Vedlikehold

VEDLIKEHOLDSINSTRUKS

0 Vedlikehold skal utfgres av personer over
18 ar, med tilstrekkelig kompetanse.

@ | Arlig kontroll av sikkerhetsventil:

Sjekk sikkerhetsventilen i henhold til doku-
mentasjon fra produsenten av ventilen.

Apne sikkerhetsventilen. Kontroller visuelt
at vannet renner fritt til avigp.

- | JA=OK. Steng ventilen.

NEI = IKKE OK. Bryt stramtilfarsel / steng
vanntilfarsel. Kontakt installatar.

Kontaktinformasjon - installater

6. FEILSOKING

6.1 Feil og lgsninger
Hvis det oppstar problemer med produktet un-
der drift, sjekk mulige feilkilder:

1.

Vann lekker fra rgranslutning.

Mulig &rsak: Rgranslutning er lgs eller
tetningsmiddel er utilstrekkelig.

Mulig lgsning: Trekk til rgranslutning, evt.
bytt tetningsmiddel.

Vann lekker fra tanken, ikke rgranslutning.
Mulig arsak: Lekkasje fra staltanken.
Mulig lgsning: Sjekk om det er mulig & se
lekkasjepunkt. Kontakt installater.

Dersom det er usikkerhet rundt problemet, kon-
takt installater (se kontaktinfo i tabellen neden-
for) eller OSO Hotwater AS - se pkt. 7.1.

KONTAKTINFORMASJON

Installert av (firma):

Firma adresse:

Firma telefonnr.:

Firma e-post:

Installaters navn:

Installasjonsdato:

10



7. GARANTIBETINGELSER - Gjelder kun Norge

1. Omfang

0OSO Hotwater AS (heretter kalt OSO) garanterer at Produktet
i en periode pa 5 ar fra kjgpsdato er; i) produsert i henhold
til OSO spesifikasjoner, ii) fri for material og fabrikasjonsfeil,
under forutsetning av at nedenstaende betingelser er fulgt. Alle
komponenter garanteres fri for material- og produksjonsfeil i 2 ar.
Garantien er frivillig utvidet av OSO til 10 ar for den rustfrie
trykktanken. Den utvidede garantien gjelder utelukkende for
Produkter kjgpt av forbruker, installert for privat bruk, distribuert
av OSO eller en forhandler som opprinnelig kjgpte Produktet fra
0SO0 og som er installert av en autorisert rarlegger.

Garanti for produkter som er kjgpt av kommersielle enheter
eller som har blitt installert for kommersielt bruk reguleres
utelukkende av Kjgpsloven og nedenstdende forutsetninger og
begrensninger for garanti.

2. Dekning

Hvis en feil oppstar og et gyldig krav er mottatt innenfor den
lovpélagte garantiperioden, skal OSO, etter eget valg og innenfor
lovens rammer, enten; i) reparere feilen, eller; ii) erstatte det
defekte produktet med et nytt som er identisk eller tilsvarende i
funksjon, eller; iii) refundere kjgpsprisen for produktet.

Hvis en feil oppstér og et gyldig krav er mottatt etter at den
lovpalagte garantiperioden er utgatt, men innenfor den utvidede
garantiperioden, vil OSO kostnadsfritt levere et nytt produkt som
er identisk eller tilsvarende i funksjon som det defekte. OSO vil i
slike tilfeller ikke dekke noen evrige kostnader forbundet med
utskiftningen.

Produkter eller komponenter som skiftes ut i forbindelse med
garantikrav, gar over til & bli OSO sin eiendom. Produktet eller
komponenten som skiftes ut medfarer ikke en forlengelse av den
opprinnelige garantiperioden.

3. Forutsetninger

Produktet er tilpasset vannkvaliteten fra de fleste offentlige
vannverk. Imidlertid kan visse vannkvaliteter (se under) ha sveert
negativ effekt (medfgre korrosjon) for Produktets forventede
levetid. Ved usikkerhet vedrgrende vannkvalitet, skal det lokale
vannverket kunne informere om de ngdvendige dataene.

Garantlen gjelder kun dersom falgende forutsetninger er fulgt:
Produktet har blitt installert i henhold til medfglgende
montasjeanvisning og alle relevante reguleringer, forskrifter,
normer og krav gjeldende pa installasjonstidspunktet.

. Produktet ikke har blitt modifisert, endret, utsatt for
unormale pavirkninger og at ingen fabrikk-monterte eller
medfglgende deler er fiernet.

. Produktet kun har veert tilkoblet offentlig vannverk, veert i

7.1 Kundeservice

Ved problemer som ikke er Igsbare etter gjen-
nomgang av feilsgkingsguiden i denne mon-
tasjeanvisningen (pkt. 6.1), kontakt enten:

jevnlig bruk, og at vannkvaliteten er iht. felgende:

- Klorider <75mg/L*

- Konduktivitet (EC) ved 25°C <230 uS / cm*

*Ved hgyere verdier, inntil 250 mg/L, skal anode monteres
for vann pafylles produktet.

Varmeelementet ikke har veert utsatt for vann med hardhet
over 5°dH (90 mg/L CaCO3).

. Enhver form for desinfisering av rgranlegget har blitt utfart
uten & pavirke produktet. Produktet skal isoleres fra enhver
form for kjemisk desinfisering.

. Produktet har veert i jevnlig bruk fra og med inst-
allasjonsdato. Dersom Produktet ikke skal brukes pa 60
dager eller mer, ma det tappes ned.

. Service og vedlikehold har blitt gjennomfert av en kyndig
person iht. kravene i medfglgende montasjeanvisning
og alle relevante tekniske forskrifter. Enhver komponent
benyttet ifm. service er en original OSO reservedel.

Enhver garantikostnad har blitt skriftlig godkjent av OSO fer
den palgper.

. Kjepskvittering og/eller kvittering for installasjonen, en
vannprgve samt det defekte produktet blir gjort tilgjengelig
for OSO pé forespearsel.

Dersom ovenstaende forutsetninger ikke etterfglges kan det
resultere i at Produktet blir skadet, og pafalgende vannlekkasje.

4. Begrensninger

Garantien dekker ikke:

. Enhver form for feil eller kostnad som oppstar som felge
av ukorrekt installasjon eller bruk, manglende vedlikehold,
forsgmmelse, misbruk, endring eller reparasjon utfart pa
feil mate eller enhver feil som oppstar som falge av endring
av produktet fra sin originale form.

. Noen form for falgeskader eller indirekte tap som fglge av
Produktfeil eller manglende leveranse fra Produktet.
Enhver skade forarsaket av frost, overtrykk, overspenning,
torrkoking eller klorbehandling.

. Feil forbundet med stillestdende vann dersom Produktet
ikke har veert i bruk pa > 60 dager i strekk.

. Tilkoblet reropplegg eller utstyr tilkoblet Produktet.

. Transportskader. Transportaren skal gjgres oppmerksom
pa slike skader ved mottak.

Kostnader som felge av at produktet ikke er enkelt
tilgjengelig for service.

Denne garantien begrenser ikke Kjgpers lovbestemte rettigheter
pa noen mate.

A) Installatgren som leverte produktet.
B) OSO Hotwater AS: TIf. 32 25 00 00
05s0@050.n0 / WWW.050.nO

8. DEMONTERING AV PRODUKTET

8.1 Demontering

A) Koble fra varmekilde.

B) Steng inngéende kaldtvannstilfersel.

C) Tem produktet for vann — se punkt. 4.4.
D) Koble fra alle rgranslutninger.

E) Produktet kan na fiernes.

8.2 Returordning

Dette produktet er resirkulerbart, og ber leveres
pa miljggjenvinningsstasjon. Dersom produk-
tet erstattes av et nytt kan installater ta med seg
gammel bereder til gjenvinning.

11



HOTWATER

OSO Hotwater AS
Industriveien 1

3300 Hokksund - Norway
Tel: +47 32 25 00 00
0S0@0S0.n0
www.osohotwater.com

© Alle deler av denne montasjeanvisningen er beskyttet av andsverksloven
og skal ikke reproduseres eller distribueres uten skriftlig avtale med produsenten.
Forandringer forbeholdes.
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1. SAKERHETSINSTRUKTIONER
1.1 Allméan information

e L&s noga féljande sakerhetsanvisningar
innan du installerar, underhaller eller jus-

terar ackumulatortanken.

¢ Personskada eller materiell skada kan
uppstd om produkten inte &r monterad el-

ler anvands pa avsett satt.

e Spara den héar handboken och andra re-
levanta dokument sa att de ar tillgangliga

for framtida anvandning.

¢ Tillverkaren forutsatter att de medféljande
sédkerhets-, drifts- och underhallsinstruk-
tionerna (slutanvandaren) foljs, samt att
monteringsanvisningarna foljs géllande
standarder och féreskrifter vid installa-

tionstidpunkten (installator).

L ©® |
Symboler som anvénds i den hér bruksanvisningen:
/N\ VARNING Risk for allvarlig skada eller dodsfall
/N HANTERAS VARSAMT | Risk fér mindre eller mattlig skada pa person eller egendom
%) FORBJUDET att géra
(1) MASTE goras

| 0 | Detta dokument maste lagras pa en lamplig plats, tillganglig for framtida anvandning.




1.2 Sakerhetsinstruktioner for anvandaren

/\ VARNING

Sakerhetsventilens dverfléde ska INTE blockeras eller pluggas. Sékerhetsventil ingar ej,
lamplig ventil tillhandahalls av installatéren.

Produkten far INTE modifieras eller andras fran dess ursprungliga tillstand.

Barn far INTE leka med produkten och inte befinna sig i narheten av produkten obevakade.

NN EN

Underhall/installningar far endast utféras av personer 6ver 18 ar med tillracklig kompetens

/N HANTERAS VARSAMT

Produkten far inte utséttas for frost, Gvertryck, 6verspanning eller klorbehandling. Se garantivillkor.

Underhall/installningar far inte utféras av personer med nedsatt fysisk eller mental formaga, om
inte de har instruerats i hur produkten anvands av ndgon som ansvarar for deras sakerhet.

1.3 Sékerhetsinstruktioner for installatdren

N\ VARNING
%) Sakerhetsventilens dverfléde ska INTE blockeras eller pluggas. Sakerhetsventil ingar ej,
lamplig ventil tillhandahalls av installatéren.
o Eventuellt dverloppsror fr&n sakerhetsventilen MASTE vara minst 18 mm invandigt, ofor-

slutbart, oskadat, brutet och frostfritt med lutning mot avloppet.

Gallande foreskrifter, standarder och denna monteringsanvisning maste foljas.

/N HANTERAS VARSAMT

Produkten ska placeras i lokaler med avrinning enligt géllande lokala regler och fére-
skrifter. Alternativt kan auktoriserad vattenstoppsventil med sensor och 6verfléde fran
sakerhetsventilen till avrinning monteras.

Ansvar for foljdskador galler endast om detta foljs.

Produkten ska monteras lodréatt och vagratt pa golv eller vagg som kan hantera den totala
vikten av produkten i drift. Se markskylt.

Produkten méste ha ett fritt serviceavstand pa 40 cm framfor framsidan/10 cm éver hogsta
punkt.




2. PRODUKTBESKRIVNING

2.1 Produktidentifikation

Din produkts ID finns pa markskylten som sitter pa
produkten. Markskylten innehaller information om
produkten enligt EN 12897:2016 samt annan an-
vandbar data. Se forklaring om 6verensstimmelse
p& www.osohotwater.com fér mer information.

OSO:s produkter ar designade och tillverkade en-
ligt:

« Trycktanksstandard
* Svetsstandard

EN 12897:2016
EN ISO 3834-2

OSO Hotwater AS har foljande certifieringar:

2.2 Anvandningsomrade

Maxi Accu Heat ar avsett att anvandas som ack-
umulatortank for varmvatten fr&n varmepump/sol-
fangare.

Maxi Accu Cool ar avsett att anvandas som acku-
mulatortank for kyla i kylanlaggningar etc.
Produkten ar designad for anvandning i ett slutet
kretssystem.

2.3 CE-mérkning

€

CE-mérket indikerar att produkten éverensstam-

« Kvalitet ISO 9001 mer med géllande direktiv. Se forklaring om 6ver-
* Miljo ISO 14001 ensstammelse pa www.osohotwater.com for mer
* Arbetsmilj® ISO 45001 information.

Produkten dverensstammer med direktiven for:

* Tryckutrustning PED 2014/68/EU

Sakerhetsventil(erna) som anvands maste vara

CE-mérkta och motsvara PED 2014/68/EU.
2.4 Tekniska data
646 5993| 11003351 |MA 600 Heat - 152 | @ 800x2020 1,28 583
693 8156 | 11003345 |MA 1000 Heat - 238 | 21000x2100 2,29 885
693 8157| 11003198 [MA 2000 Heat - 362 | 91300x2440 | 4,25 -
693 8158 | 11003199 |MA 3000 Heat - 566 | ©1500x2695 6,25 -
693 8159 | 11003200 |MA 5000 Heat - 930 | 21700x3180 9,45 -
693 8160| 11003201 [MA 10000 Heat 1770 | ©2000x4400 | 17,95 -
622 8008 | 11003344 |MA 600 Cool 152 | @ 695x2030 1,28 583
622 8001| 11003338 [MA 1000 Cool 238 @ 840x2100 2,29 885
622 8003| 11003189 |MA 2000 Cool 362 | @1140x2440 | 4,25 -
622 8004 | 11003190 |MA 3000 Cool - 566 | @1340x2695 6,25 -
622 8005| 11003191 [MA 5000 Cool - 930 | 21540x3180 9,45 -
622 8006| 11003192 |MA 10000 Cool - 1770 | ©1840x4400 | 17,95 -

Forordning: 2017/1369/EU - Férordning: EU 812/2013

Direktiv: 2009/125/EG - Forordning: EU 814/2013

Varmeforlusttestad enligt standard: EN12897 : 2015




3. INSTALLATIONSINSTRUKTION

3.1 Produkter som omfattas av denna
instruktion

Maxi Accu MA 600 Heat
Maxi Accu MA 1000 Heat
Maxi Accu MA 2000 Heat
Maxi Accu MA 3000 Heat
Maxi Accu MA 5000 Heat
Maxi Accu MA 10000 Heat
Maxi Accu MA 600 Cool
Maxi Accu MA 1000 Cool
Maxi Accu MA 2000 Cool
Maxi Accu MA 3000 Cool
Maxi Accu MA 5000 Cool
Maxi Accu MA 10000 Cool

3.2 Vad som féljer med i leveransen

Refnr | Antal | Beskrivning ©
1 1 |Ackumulatortank utan el
2 1 [Installationsinstruktioner (detta dokument)
A
3.3 Produktdimensioner /ﬁ\
Maxi Accu - Alla matt i mm. ®
('] [} O
Produkt. A B © D HEAT | cooL
MA 600 2020 | 1555 | 335 800 | 695
MA 1000 | 2100 | 1600 | 390 1000 | 840
MA 2000 | 2440 | 1885 | 475 1300 | 1140
MA 3000 | 2695 | 2090 | 530 1500 | 1340
MA5000 | 3180 | 2490 | 625 1700 | 1540 Al Bl @
MA 10000 | 4400 | 3635 | 705 2000 | 1840
Tolerans +/- 10 mm.
9
@
l © l




3.3.1 Intransport
Produkten maste transporteras forsiktigt, med
forpackning. Lyftogla (L) maste anvandas nar
produkten lyfts.

/\ HANTERAS VARSAMT

Dysor, ventiler m.m. ska inte anvandas for att
lyfta produkten eftersom detta kan orsaka funk-
tionsfel.

3.4 Krav pad installationsplats och placering

/N\ HANTERAS VARSAMT

Produkten ska placeras i lokaler med avrinning enligt géllande lokala regler och fére-
skrifter. Alternativt kan auktoriserad vattenstoppsventil med sensor och overfléde fran
sakerhetsventilen till avrinning monteras.

Produkten ska placeras i en torr och permanent frostfri miljo.

Produkten ska placeras pa golv eller vagg som kan hantera den totala vikten av produkten i
drift. Se markskylt.

Produkten méste ha ett fritt serviceavstand pa 40 cm framfor framsidan/10 cm éver hogsta
punkt.

Produkten ska vara lattillganglig i huset for service och underhall.

Min. 10 cm

Min. 40 cm




3.5 Rorinstallation
Under installationen maste godkanda ror i rétt
storlek anvandas. Gallande foreskrifter och stan-
darder maste foljas.

Nr Dimension Anslutning beskrivning
1 [3/4”inv. ganga Luftning
2 |DN 80PN 10 2 X Tur/retur (600 L)
2 |DN 100 PN 10 2 x Tur/retur (1000 L)
2 | P& bestallning Tur/retur (2000-10 000 L) =
3 |1/2"inv. gdnga Sensorficka
4 |DN 80PN 10 2 x Turlretur (600 L)
4 |DN 100 PN 10 2 X Tur/retur (1000 L)
4 | Pa bestallning Tur/retur (2000-10 000 L)
5 [1"utv. ganga Avtapning/tdmning
3.5.1 Ingaende vattentryck
Produkten ar avsedd fér max. 6 bar arbetstryck.

3.5.2 Rérmontering

A) ROr i lamplig dimension laggs framfor visa-
deanslutningar och ansluts med lampligt tat-
ningsmedel. Anslutningar som inte anvands
maste pluggas pa ett lampligt satt.

Sékra att din installation har tillracklig dimension-
ering av sékerhetsutstyr enligt PED 2014/68/EU.

3.5.4 Monteringsinstruktion

/N HANTERAS VARSAMT

Produkten ska placeras i lokaler med avrinning enligt géllande lokala regler och fére-
@ | skrifter. Alternativt kan auktoriserad vattenstoppsventil med sensor och éverfléde fran
sakerhetsventilen till avrinning monteras.

o Produkten ska monteras lodrétt och vagratt pa golv som kan hantera den totala vikten av
produkten i drift. Se markskyit.

o Produkten maste ha ett fritt serviceavstand pa 40 cm framfor framsidan/10 cm éver hogsta
punkt.

3.5.5 Monteringsrekommendation

REKOMMENDATION

Om det maximala vattentrycket 6verstiger 6 bar under dagen, bor reduktionsventil och ex-
- | pansionskarl monteras.




4. IGANGSATTNING FORSTA GANGEN

4.1 Pafylining av vatten

Kontrollera férst att alla réranslutningar ar korrekt
utférda. Gor sedan foljande:

A) Oppen for luftning pa en punkt i anlaggningen
som ligger hogre &n toppen av tanken, anvand
t.ex. produktens 3/4" toppanslutning.

B) Oppna vattentiliférseln till produkten. Nar vat-
ten dversvammar luftningspunkten ar tanken full
och luftningen forseglas.

4.2 Kontrollpunkter

A) Kontrollera att alla réranslutningar till/fran
produkten &r téta och inte lacker.

B) Kontrollera att produkten star stabilt bade
vagratt och lodrétt.

4.3 Témning av vatten

/\ VARNING

Vattentemperaturen i produkten kan overstiga
75°C, vilket innebér risk for skalining. Var darfor
mycket varsam nar du témmer produkten.

A) Stang av/koppla fran varmekallan.

B) Stang inkommande vattentillférsel.

C) Oppna for maximal ventilation - Iamna den
(tApper vakuum).

D) Produkten téms genom att 6ppna
avtappningsplugg (2).Produkten tdms.

Efter tdmning, stang avtappningspluggen igen

innan produkten fylls pa igen.

4.4 Leverans till slutanvandare
INSTALLATOR SKA:

Informera slutanvéandaren om sékerhetsanvis-
ningar och underhallsinstruktioner.

Vagleda slutanvandaren gallande instéllningar
och témning av produkten.

Overlamna denna monteringsinstruktion till slut-
anvandaren.

Ange kontaktinformation i tabellen pa sid. 10 i
denna manual.




5. INSTALLNINGAR

5.1 Instéllningar
Produkten kraver inga séarskilda instéllningar.

5.2 Underhall

UNDERHALLSANVISNINGAR

o Underhall ska utféras av personer Gver 18
ar med tillracklig kompetens.

@ | Arlig kontroll av sakerhetsventil:

Kontrollera ventilen utifran producentens
anvisningar.

Oppna ventilen. Kontrollera visuellt att vatt-
net rinner fritt till avioppet.

- | JA=OK. Stang ventilen.

NEJ = INTE OK. Stang stromforsorjningen/
- | stdng av vattenforsorjningen. Kontakta in-
stallator.

Kontaktuppgifter - installator

6. FELSOKNING

6.1 Fel och I8sningar
Om det uppstar problem med produkten under
drift, kontrollera mdjliga felkéllor:

1.

Vatten lacker fran réranslutning.

Mojliga skal: Réranslutningen ar 16s eller
tatningsmedlet otillrackligt.

Majlig 16sning: Dra at réranslutningen,
byt eventuellt tatningsmedel.

Vatten lacker fran tanken, inte roranslut-
ningen.

Mojliga skal: Lackage fran staltanken.
Mojlig 16sning: Kontrollera om det &r
mojligt att se lackagepunkten. Kontakta
installator.

Om det rader osakerhet om problemet, kon-
takta installatéren (se kontaktuppgifter i tabell
nedanfor) eller OSO Hotwater AS — se avsnitt

7.1.

KONTAKTUPPGIFTER

Installerat av (féretag):

Foretagsadress:

Foretagstelefon:

Foretags e-postadress:

Installatorens namn:

Installationsdatum:

10



7. GARANTIVILLKOR - gsller endast Sverige

1. Omfattning

0SO Hotwater AS (nedan kallad OSO) garanterar att Produkten
under en period pa fem ar fran inképsdatum é&r: i) tillverkad enligt
0SO:s specifikationer, ii) fri fran defekter i material och utférande,
forutsatt att foljande villkor 6ljs. Alla komponenter &r garanterat
fria fran defekter i material och utférande i 2 ar.

Garantin ar frivilligt forlangd av OSO till 5 ar for den rostfria
trycktanken. Den utokade garantin géller uteslutande for
produkter som kops av konsumenten, installeras for privat bruk,
ar installerad av en licensierad rorinstallator och distribuerad av
OSO eller en aterforsaljare som ursprungligen kdpte produkten
fran OSO.

Garantin for produkter som képs av kommersiella enheter eller
installeras for kommersiellt bruk regleras uteslutande av géllande
leveransvillkor och foljande garantikrav och begransningar.

2. Téackning

Om ett fel uppstar och ett giltigt ansprak erhalls inom den
lagstadgade garantiperioden, ska OSO, efter eget gottfinnande
och inom lagens granser, endera; i) reparera felet, eller; ii) ersatta
den defekta produkten med en ny som ar identisk eller likvardig i
funktion, eller iii) aterbetala inkdpspriset for produkten.

Om ett fel intraffar och ett giltigt ansprak tas emot efter den
lagstadgade garantiperioden har 16pt ut, men inom den utkade
garantiperioden, kommer OSO kostnadsfritt att leverera en ny
produkt som ar identisk med eller har en motsvarande funktion
som den defekta. OSO kommer i s&dana fall inte att tacka nagra
andra kostnader i samband med utbytet.

Produkter eller delar som byts ut i samband med garantiansprak
blir OSO:s egendom. Den ersatta produkten eller delen resulterar
inte i en forlangning av den ursprungliga garantiperioden.

3. Forutsattningar

Produkten &r anpassad for vattenkvalitet fran de flesta offentliga
vattenverk. Vissa vattenkvaliteter (se nedan) kan dock ha mycket
negativ effekt (resultera i korrosion) pa produktens forvantade
livslangd. Vid osdkerhet om vattenkvaliteten ska det lokala
vattenverket kunna ge de uppgifter som krévs.

Denna garanti géller endast om foljande villkor féljs:
Produkten har installerats enligt de medféljande
installationsanvisningarna och alla relevanta foreskrifter,
regler, normer och krav som géller vid installationstillfallet.

. Produkten har inte modifierats, andrats eller utsatts for
onormal paverkan och inga monterade eller levererade
delar fran fabriken har tagits bort.

. Produkten har bara varit ansluten till offentligt vattenverk,
och har anvants regelbundet, och vattenkvaliteten ar enligt

7.1 Kundservice

Vid problem som inte har gatt att 16sa med
hjalp av felsdékningsguiden i denna monte-
ringsanvisning, (avsnitt 6.1) kontakta antingen:

foljande:
- Klorider <75mg/L*
- Konduktivitet (EC)vid25°C <230 S/ cm*

*Vid hégre véarden ska anod monteras innan produkten
fylls med vatten.

. Varmeelementet har inte utsatts for vatten med hardhet
over 5°dH (90 mg/L CaCO3).

. Alla former av desinficering av rérledningarna har utforts
utan att paverka produkten. Produkten maste isoleras fran
kemiskt behandlat vatten.

. Produkten har anvants regelbundet fran installa-

tionsdatumet. Om produkten inte ska anvandas i 60 dagar
eller mer maste den tommas.

. Service och underhall har utférts av en sakkunnig person
enligt medféljande installationsinstruktioner och alla
relevanta tekniska foreskrifter. Alla komponenter som har
anvants i samband med service ar dkta OSO-reservdelar.

. Alla garantikostnader har godkants skriftigen av OSO
innan de uppkommer.

. Inkopskvitto och/eller kvitto pa installationen, ett vattentest
och den defekta produkten gors tillgangliga for OSO pa
begaran.

Om ovanstéende villkor inte f6ljs kan detta resultera i skador pa
produkten och efterfdljande vattenléckage.

4. Begransningar

Garantin omfattar inte:

. Alla former av fel eller kostnader som uppstar till foljd
av felaktig installation, underlatenhet att uppratthalla,
forsummelse, felaktig anvandning, andring eller reparation
som utforts felaktigt eller fel som uppstér genom
modifiering av produkten fran dess ursprungliga form.
Vissa former av foljdskador eller indirekt forlust pa grund av
produktfel eller utebliven leverans fran produkten.

. Alla typer av skador orsakade av frost, belastning,
overspanning, torrkokning eller klorbehandling.

. Fel i samband med stillastdende vatten om produkten inte
har anvénts pa > 60 dagar i strack.

Anslutna rérledningar eller utrustning som ar ansluten till
Produkten.

. Transportskador. Transportdren ska underréttas om
sadana skador vid mottagandet.

. Kostnader pa grund av att produkten inte ar lattillganglig
for service.

Denna garanti begransar inte kdparens lagstadgade réattigheter
pa nagot satt.

A) Installatoren som levererade produkten.
B) OSO Hotwater AS: Tfn 32 25 00 00
0S0@050.n0 / WWW.050.n0

8. DEMONTERING AV PRODUKTEN

8.1 Demontering

A) Koppla fran varmekallan.

B) Stang inkommande kallvattenforsérjning.
C) Tom produkten pa vatten — se avsnitt. 4.4.
D) Koppla bort alla réranslutningar.

E) Produkten kan nu tas bort.

8.2 Atervinning

Denna produkt ar atervinningsbar och bor leve-
reras till en miljoatervinningsstation. Om produk-
ten ersétts av en ny kan installatdren ta med den
gamla for atervinning.

11



HOTWATER

OSO Hotwater AS
Industriveien 1

3300 Hokksund - Norway
Tel: +47 32 25 00 00
0S0@0S0.n0
www.osohotwater.com

© Alla delar av denna monteringsanvisning &r upphovsrattsskyddade
och far inte reproduceras eller distribueras utan skriftligt avtal med tillverkaren.
Endast tillverkaren har ratt att inféra andringar.



Maxi Accu - MA Heat/Cool

TURVALLISUUSTIEDOT
O&M-TIEDOT
ASENNUSOHJEET

Valmistaja OSO Hotwater AS

Industriveien 1 - NO-3300 Hokksund - Norway
Tel: + 47 32 25 00 00 / E-mail: 0so@0s0.no
www.osohotwater.com

11011412-04 - 06-2026

600-1000-2000-3000-5000-10000 I.
Fl

0S0

HOTWATER



SISALTO

1. Turvallisuusohjeet............coveeenrniceciennes 3
1.1 Yleisettiedot .......cocoeeeereenininirrrens 3
1.2 Turvallisuusohjeet kayttaijille ................ 4
1.3 Turvallisuusohjeet asentajille................ 4

2. TUOLEKUVAUS ..o 5
2.1. Tuotteen tunnistaminen .............c.cceeee 5

2.2. KAyttOtarkoitus .........cvvveeeeeceerrererieienas 5
2.3 CE-mMerkint........cccoeueueureciinenineneneens 5
2.4 Tekniset tiedot.........ccceueeeciinerirrreene 5
3. AsennUSONJEEL .........cccevcveueriiiiiisisisias 6
3.1. Naiden ohjeiden kattamat tuotteet ...... 6
3.2. Toimituksen SISO ............ccceeeueeecnne. 6
3.3. Tuotteen Mitat........c.covreeeeeeeeccninenenes o 6
3.4. Asennuspaikkaa koskevat
VAAHTMUKSEL ... 7
3.5. Putkiasennus.... 8
4. Ensimmainen kayttoonotto.............ccee... 9
4.1. Veden tAyttdminen ..........ccccceeeeeeeccncnes 9
4.2. Tarkastuspisteet 9
4.4. Veden tyhjentaminen ............cccceeuenee. 9
4.5. Luovutus loppukayttgjalle..................... 9
5. Kayttoohje.........
5.1. Asetukset
6. VIanMmAArityS ........ccocevevevevereeiiceseeesessinas 10
6.1. Ongelmat ja toimenpiteet.... ... 10
Yhteystiedot - asentaja ............... 10
7. Takuuehdot ..o ikl
7.1. Takuu ja rekisterdinti...........ccocoeeeeenenee 1
7.2. Asiakaspalvelu............ccccccevevereennnnne. 1
8. Tuotteen poistaminen kaytosta.............. 1
8.1. Kaytosta poistaminen...........cccocverenee. ikl

8.2. Tuotteen havittaminen............ccceeeveeee. 11



1. TURVALLISUUSOHJEET
1.1 VYleiset tiedot

Lue seuraavat turvallisuusohjeet huolel-
lisesti ennen puskuriséilion asentamista,
huoltoa tai sdatamista.

Jos tuotetta ei asenneta tai kayteta tarkoi-
tetulla tavalla, seurauksena voi olla henki-
|6- tai aineellisia vahinkoja.

Sailytd ndma ohjeet ja muut tarvittavat
asiakirjat saatavilla myohempééd kayttoa
varten.

Valmistaja olettaa toimitettujen turvalli-
suus-, kaytté- ja huolto-ohjeiden (loppu-
kayttajan toimesta) sekd asennusohjeen
ja asennuspaivdna voimassa olevien
asiaankuuluvien standardien ja maarays-
ten noudattamista (asentajan toimesta).

L @ ]
Téssa ohjeessa kaytetyt symbolit:
/N\ VAROITUS | Voi aiheuttaa vakavan henkildvahingon tai kuoleman
/N HUOMIO | Voi aiheuttaa vahaisen tai kohtuullisen henkild- tai aineellisen vahingon
%) ALA
o TEE

| 1) | Tama asiakirja on séilytettdva sopivassa paikassa, jossa se on saatavilla mydhempéaa kayttéa varten.

3



1.2 Turvallisuusohjeet kayttajille

/\ VAROITUS

Varoventtiilin ylivuotoventtiilia El saa tukkia tai sulkea. Varoventtiili ei sisally toimitukseen, asentaja toimittaa
sopivan venttiilin.

Tuotetta El saa muokata tai muuttaa sen alkuperaisesta tilasta.

Lapset EIVAT saa leikkia tuotteella tai menna sen lahelle iiman valvontaa.

NIV RWY

Kunnossapitoa/saatamista saavat suorittaa vain yli 18-vuotiaat henkiltt, joilla on riittavat tiedot ja taidot.

/\ HUOMIO

Tuotetta ei saa altistaa jaatymiselle, ylipaineelle, ylijannitteelle tai klooriké&sittelylle. Ks. takuuehdot.

OO

Henkilot, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt ovat alentuneet, eivét saa suorittaa huoltoja tai tehdé asetuksia,
ellei heidén turvallisuutensa turvallisuudesta vastaava henkild ole opastanut heité oikeaan kayttoon.

1.3 Turvallisuusohjeet asentajille

/\ VAROITUS

o

Varoventtiilin ylivuotoventtiilia El saa tukkia tai sulkea. Varoventtiili ei sisally toimitukseen, asentaja toimittaa
sopivan venttiilin.

Varoventtiilista tulevan ylivuotoputken TAYTYY olla véhintadn 18 mm siséhalkaisijaltaan, sulkematon, ehja,
rikkindinen ja pakkaselta suojattu ja siin& on oltava vietto viemariin ndhden.

Asennuksessa on noudatettava sovellettavia maarayksia ja standardeja seka tat& asennusohjetta.

/\ HUOMIO

Tuotteen asennustilassa on oltava uusimpien markatiloja koskevien standardien/rakennusmaarays-
ten mukainen lattiakaivo. Toinen vaihtoehto on kayttda automaattista, anturilla varustettua sulku-
venttiilid ja varoventtiilista viemariin johdettavaa ylivuotoputkea.

Vastuu vdlillisista vahingoista on voimassa vain, mikéli edella mainitut ehdot tayttyvat.

Tuote on asennettava tarkasti pysty- ja vaakasuoraan lattialle tai seinélle, joka kestaa kaytdssa olevan
tuotteen kokonaispainon. Ks. tyyppikilpi.

Tuotteen edessé on oltava 40 cm ja yldlitannan ylapuolella 10 cm vapaata tilaa huoltotoimenpiteité varten.




2. TUOTEKUVAUS

2.1 Tuotteen tunnistaminen

Tuotteen tunnistetiedot l6ytyvét tuotteeseen kiinni-
tetysta tyyppikilvesta. Tyyppikilpi siséltaa standar-
dien EN 12897:2016 mukaiset tiedot tuotteesta
seka muita hyddyllisia tietoja. Lisatietoja, ks. val-
mistajan  vaatimustenmukaisuusvakuutus 0soit-
teessa www.osohotwater.com.

OSO-tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa
on noudatettu seuraavia:
e Paineastiastandardi
¢ Hitsausstandardi

EN 12897:2016
EN ISO 3834-2

OSO Hotwater AS:lla on seuraavat sertifioinnit:

e Laatu ISO 9001
e Ympéristd ISO 14001
e TyOymparistd ISO 45001

2.4 Tekniset tiedot

2.2 Kayttotarkoitus

Maxi Accu Heat on tarkoitettu kaytettavaksi
lampopumppujen/aurinkokeradinten lammonva-
raajasailiona.

Maxi Accu Cool on tarkoitettu kaytettavaksi
kylmavaraajana jaahdytysjarjestelmissa jne.
Tuotteet on tarkoitettu kaytettavaksi suljetussa
jarjestelmassa.

2.3 CE-merkinta

€

CE-merkinta osoittaa, etta tuote on asianmukais-
ten direktiivien mukainen. Lisatietoja, ks. valmis-
tajan vaatimustenmukaisuusvakuutus osoittees-
sa Www.osohotwater.com.

Tuote vastaa EU-direktiiveja:
* Painelaitteet PED 2014/68/EU
Kaytettavien varoventtiilien on oltava CE-merkit-
tyja ja direktiivin PED 2014/68/EU mukaisia.

0SO Kapa- | Paino, Lapimittax | Rahtitila- | Todel-

NRF nro. |tuotenumero| Tuotekoodi: siteetti, kg korkeus (mm) | vuusm?| linen
henkiléa tilavuus |

800 1373 | 11003351 |MA 600 Heat - 152 | @ 800x2020 | 1,28 583
800 1354 | 11003345 [MA 1000 Heat - 238 | 21000x2100 | 2,29 885
800 1356 | 11003198 |[MA 2000 Heat - 362 | 21300x2440 | 4,25 -
800 1357 | 11003199 |MA 3000 Heat - 566 | @1500x2695 | 6,25 -
800 1358 | 11003200 [MA 5000 Heat - 930 | @#1700x3180 | 9,45 -
800 1363 | 11003201 [MA 10000 Heat - 1770 | 22000x4400 | 17,95 -
800 1273 | 11003344 [MA 600 Cool - 152 | @ 695x2030 | 1,28 583
800 1254 | 11003338 |MA 1000 Cool - 238 | @ 840x2100 | 2,29 885
800 1256 | 11003189 |MA 2000 Cool - 362 | 21140x2440 | 4,25 -
800 1257 | 11003190 |MA 3000 Cool - 566 | 21340x2695 | 6,25 -
800 1258 | 11003191 |MA 5000 Cool - 930 | 21540x3180 | 9,45 -
800 1263 | 11003192 |MA 10000 Cool - 1770 | 21840x4400 | 17,95 -

Asetus: 2017/1369/EU - Asetus: EU 812/2013

Direktiivi: 2009/125/EY - Asetus: EU 814/2013

Lampdhavio testattu standardin mukaan: EN 12897: 2015




3. ASENNUSOHJEET

3.1 Taman kayttoohjeen piiriin kuuluvat tuotteet
Maxi Accu MA 600 Heat
Maxi Accu MA 1000 Heat

Maxi Accu MA 2000 Heat R @
Maxi Accu MA 3000 Heat @

Maxi Accu MA 5000 Heat

Maxi Accu MA 10000 Heat @

Maxi Accu MA 600 Cool
Maxi Accu MA 1000 Cool
Maxi Accu MA 2000 Cool e @
Maxi Accu MA 3000 Cool
Maxi Accu MA 5000 Cool
Maxi Accu MA 10000 Cool

3.2 Toimituksen sisalto ®

Viitenu- | Kappale- |\ .
mero maara e ®
1 1 Puskuriséilio iiman s&hkoliittimié %]
2 1 Asennusohje (tdma asiakirja)
A /ﬂ\
3.3 Tuotteen mitat
Kaikki mitat ovat millimetreja. ®
T o
Tuote. A B © D HEAT | cooL
MA 600 2020 | 1555 | 335 800 | 695
MA 1000 | 2100 | 1600 | 390 1000 | 840
MA 2000 | 2440 | 1885 | 475 1300 | 1140
MA 3000 | 2695 | 2090 | 530 1500 | 1340
MA5000 | 3180 | 2490 | 625 1700 | 1540 Al [B] C
MA 10000 | 4400 | 3635 | 705 2000 | 1840

Toleranssi +/-10 mm




3.3.1 Toimitus
Tuote on kuljetettava huolellisesti pakkauksen

kanssa. Tuotetta nostettaessa on kaytettava

nostosilmukkaa (L).

/\ HUOMIO

Tuotetta ei saa nostaa putkiyhteistd, venttiileisté
tms., silla se voi johtaa toimintah&iridihin.

3.4 Asennustilaa ja sijoittamista koskevat
vaatimukset

/\ HUOMIO

Tuotteen asennustilassa on oltava uusimpien markatiloja koskevien standardien/raken-
nusmaaraysten mukainen lattiakaivo. Toinen vaihtoehto on kayttda automaattista, anturil-
la varustettua sulkuventtiilié ja varoventtiilisté viemariin johdettavaa ylivuotoputkea.

Tuote on sijoitettava kuivaan paikkaan, jossa se on pysyvasti suojassa jaatymiselta.

Tuote on sijoitettava lattialle tai seindlle, joka kestaa kaytdssa olevan tuotteen kokonaispai-
non. Ks. tyyppikilpi.

Tuotteen edessa on oltava 40 cm ja ylalitannan ylapuolella 10 cm vapaata tilaa huoltotoimen-
piteita varten.

Tuotteen huoltamisen ja kunnossapitémisen on oltava helppoa.

Min. 10 cm

Min. 40 cm




3.5 Putkien asentaminen

Asennuksessa on kaytettdva oikeankokoisia hy-
vaksyttyjd putkia. Asianmukaisia standardeja ja
madrayksia on noudatettava.

Nro Koko Liitannén kuvaus
1 |3/4” sisapuolinen kierre. |llmaus
2 |DN 80PN 10 2 X paluu (600 I)
2 |DN 100 PN 10 2 x paluu (1000 )
2 | Tilauksen mukaan Paluu (2000-10 000 )
3 | 1/2" sisépuolinen kierre | Anturitasku
4 |DN 80PN 10 2 x paluu (600 )
4 |DN 100 PN 10 2 x paluu (1000 )
4 | Tilauksen mukaan Paluu (2000-10 000 )
5 |1"ext. kierre Tyhjennys

3.5.1 Syéttéveden paine

Tuote on tarkoitettu enintdén 6 baarin tydpainee-
seen.

3.5.2 Putkien asentaminen

A) Asenna sopivan kokoiset putket liitdntihin,
ks. kuva, ja kiinnita sopivalla tiivistysaineella.
Kayttamattomat litdnnat on tulpattava huolel-
lisesti.

Varmista, etta laitteistossasi on riittavat mitat
turvalaitteista PED 2014/68 / EU: n mukaisesti.

3.5.4 Asennusohjeet
A\ HuomIO
Tuotteen asennustilassa on oltava uusimpien markéatiloja koskevien standardien/raken-
@ | nusmaaraysten mukainen lattiakaivo. Toinen vaihtoehto on kéyttaa automaattista, anturil-
la varustettua sulkuventtiilid ja varoventtiilistd viemariin johdettavaa ylivuotoputkea.
1) Tuote on kohdistettava oikein pysty- ja vaakasuunnassa lattialla, joka kestaa kaytossa olevan
tuotteen kokonaispainon. Ks. tyyppikilpi.
1) Tuotteen edessa on oltava 40 cm ja yldlitdnnan ylapuolella 10 cm vapaata tilaa huoltotoimen-
piteita varten.
3.5.5 Asennussuositus

SUOSITUS

Jos veden maksimipaine ylittdd 6 baaria paivan aikana, on asennettava alennusventtiili ja

paisuntasailio.




4. ENSIMMAINEN KAYTTOONOTTO

4.1 Veden tayttaminen

Tarkista ensin, etté kaikki putket on kytketty oi-
kein. Jatka sitten seuraavasti:

A) Avaa ilmauspiste, joka on sailion ylareu-
naa korkeammalla; kaytéa esimerkiksi tuotteen
3/47:n yléliitantaa.

B) Avaa tuotteen vedensyoéttd. Kun vetta al-
kaa tulla ilmauspisteestd, sailié on taynna ja
ilmauspisteen voi sulkea.

4.2 Tarkastuspisteet

A) Tarkista, ettéd kaikki tuotteeseen johtavat /
tuotteesta lahtevat vesilitdnnat ovat ftiiviita
eivatka vuoda.

B) Tarkista, etté tuote on pysty- ja vaakasuoras-
sa ja vakaasti paikallaan.

4.3 Veden tyhjentdminen

/\ VAROITUS

Tuote sisdltdméan veden lampétila voi olla yli
75°C, ja se voi aiheuttaa palovammoja. Ole siis
varovainen, kun tyhjennét tuotetta.

A) A) Sammutal/irrota lammaonlahde.
B) Sulje veden tulo.
C) Avaa maksimaalista ilmanvaihtoa
varten
- jaté se (tukkeutuva tyhjio).
D) Tuote tyhjennetddn avaamalla
tyhjennystulppa (2) Tuote on tyhja.
Sulje tyhjennystulppa uudelleen tyhjennyk-
sen jalkeen ennen tuotteen tayttamista.

4.4 Luovutus loppukayttajalle

ASENTAJAN TULEE:

Tutustuttaa loppukayttajé turvallisuus- ja huol-
to-ohjeisiin.

Tutustuttaa loppukayttaja tuotteen asetuksiin ja
tyhjentamiseen.

Antaa tdmé asennusohje loppukayttgjalle.

Kirjoita yhteystiedot tdméan kayttbohjeen sivulla
10 olevaan taulukkoon.




5. KAYTTOOHJE

51

Asetukset

Tuote ei tarvitse erityisia asetuksia.

5.2 Maintenance

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Kunnossapitotehtavia saavat suorittaa vain
yli 18-vuotiaat henkilét, joilla on riittavat tie-
dot ja taidot.

Varoventtiilin vuositarkastus:

Tarkista venttiili valmistajan ohjeiden mukai-
sesti.

Avaa venttilli. Tarkista silmamaaraisesti,
ettd vesi virtaa vapaasti viemariin.

KYLLA = OK. Sulje venttiili.

El = El OK. Katkaise virransyo6tto/Sulje
vedensyottd. Ota yhteyttd asennusliikkee-
seen.

Yhteystiedot - asentaja

6. VIANMAARITYS

6.1 Ongelmat ja toimenpiteet
Jos tuotteen kaytdssa ilmenee ongelmia, tar-
kista seuraavat kohdat:

1.

Putken liitannasta vuotaa vetta. Mahdol-
linen syy: Liitanta on I6ysalla tai puut-
teellisesti tiivistetty. Mahdollinen ratkaisu:
Kiristé putken liitdnt&; vaihda tiivistysaine
tarvittaessa.

Sailiosta, ei putken liithnnasta, vuotaa
vettd. Mahdollinen syy: Terassailiossa
on vuoto. Mahdollinen ratkaisu: Tarkista,
onko vuotokohta nakyvissa. Ota yhteytta
asennusliikkeeseen.

Jos et ole varma ongelman aiheuttajasta, ota
yhteyttéd asennusliikkeeseen (katso yhteystie-
dot alla olevasta taulukosta) tai OSO Hotwater
AS:aéan, ks. kohta 7.1.

YHTEYSTIEDOT

Asentanut (yritys):

Yrityksen osoite:

Yrityksen puhelinnumero:

Yrityksen sdhkopostiosoite:

Asentajan nimi:

Asennuspaivamaara:

10



7. MYYNTIEHDOT - koskee vain Suomea

1.1 Palautetut tuotteet hyvitetéén alkuperéisen myyntihinnan perusteella, mutta
iisté va aan kustannus tuotteen tekemisesta jalleenmyyntikuntoiseksi. Tama
vahennys maaritetaan tuotteen vastaanottamisen ja sen kunnon arvioinnin jalkeen.
Vahennyksen on kuitenkin oltava vahintaan 20% myyntihinnasta.

2. Takuu

2.1 Laajuus

0SO Hotwater AS (jaliempana 0SO) takaa 2 vuotta ostopaivamaarasta lukien, etta: i)
tuote on OSO-erittelyn mukainen, ii) tuotteessa ei ole materiaali- ja valmistusvirheita,
kuten alla olevissa ehdoissa on maaritelty. Kaikilla komponenteilla on 2 vuoden takuu.
0SO on laajentanut vapaaehtoisesti ruostumattomasta terdksesta valmistetun
sisasailion takuun 5 vuoden pituiseksi. Pidennetty takuu on voimassa ainoastaan
silloin, kun tuotteen ostaH'a on kuluttaja ja kun tuote on asennettu yksityiseen kayttoon
ja hankittu OSOlta tai jalleenmyyjélta, jolle OSO on alun ;igrin myynyt tuotteen.
Pidennetty takuu ei koske tuotteita, joiden ostaja on kaupallinen yksikko tai jotka
on asennettu kaupalliseen kéyttoon. Niihin sovelletaan ainoastaan lain pakottavia
saannoksid. Seuraavia ehtoja ja rajoituksia sovelletaan.

2.2 Kattavuus

Jos tuotteessa imenee vika ja siitd on saapunut hyvaksyttava reklamaatio
lakisédteisen takuuajan kuluessa, OSO voi oman harkintansa mukaan ja lain
sallimissa rajoissa joko; i) korjata vian tai ii) korvata tuotteen tuotteella, joka on
toiminnaltaan identtinen tai vastaava, tai iii) palauttaa ostohinnan.
Jostuotteessailmeneevikajasiitd on saapunut hyvaksyttava reklamaatio lakisaateisen
takuuajan paéttymisen jélkeen, mutta laajennetun takuun voimassaoloaikana, 0SO
toimittaa tilalle tuotteen, joka on toiminnaltaan identtinen tai vastaava. Tallaisissa
tapauksissa OSO ei korvaa muita kuluja.

Kaikki vaihdetut tuotteet ja osat ovat OSOn laillista omaisuutta. Mikdan voimassa
oleva vaatimus tai palvelu ei pidenna alkuperaista takuuta. Korvaavalla tuotteella tai
osalla ei ole uutta takuuta.

2.3 Ehdot

Tuote on valmistettu niin, ettd se soveltuu useimmille julkisille kayttovesityypeille.
On kuitenkin olemassa tiettyja kemiallisia vedenkoostumuksia (kuvattu alla), jotka
voivat vaikuttaa tuotteeseen haitallisesti ja lyhentda sen odotettua kayttoikaa.
Jos veden laatuun liittyy epavarmuutta, tarvittavia tietoja voi pyytaa paikalliselta
vesihuoltoviranomaiselta.

Takuuta sovelletaan ainoastaan, jos seuraavat ehdot tayttyvat kokonaisuudessaan:

- Tuotteen on asentanut ammattiasentaja asennusohjeen ohjeiden mukaisesti ja
noudattaen kaikkia tarvittavia ja asennushetkelld voimassa olevia kdytannesaantdja-
jaasetuksia

- Tuotetta ei ole muutettu millddn tavalla, peukaloitu tai vaarinkéytetty, eiké
tehdasasennettuja osia ei ole poistettu tai korvattu luvattoman korjauksen tai vaihdon
yhteydessa.

- Tuote on liitetty ainoastaan kotitalouksien vesijohtoverkkoon, joka on Euroopan
juomavesidirektiivin EN 98/83 EY tai uudemman version mukainen. Vesi ei saa olla
aggressiivista, ts. vesikemian on taytettavé seuraavat:

« Kloridi <250 mg/I

+ Sahkonjohtavuus (EC)/25 °C <750uS/cm
. K}v_}léisyysindeksi (LSIy/go°C >-10/<08

+  pH-aso >6,0/<95

- Uggokuumenninta ei ole kaytetty vedesséi,d'onka kovuus on yli 5°dH (90 ppm
CaCO3). Naissa tapauksissa suosittelemme vedenpehmentimen kayttamista.
- Mahdolliset desinfiointitoimenpiteet on tehty vaikuttamatta tuotteeseen milldan
tavalla. Tuote on eristettava kemiallisesti késitellysta vedesta.
- Tuotetta on kaytetty sdanndllisesti asennuspaivasta alkaen. Mikli tuotteen on
tarkoitus olla kdyttdmatta 60 paivaa tai pidempaan, se on tyhjennettava.
- Huolto ja/tai” korjaus on' tehtdva asennusohjeiden ja kaikkien sovellettavien
maérdysten ja kéytanteiden mukaisesti. Tuotteessa saa kdyttdd vain OSOn
alkuperéisié varaosia.
- Kaikkien reklamaatioon liittyvien kolmannen osapuolen kustannusten on oltava
0SOn etukateen kirjallisesti hyvaksymia.
- Ostolaskun ja/tai asennuslaskun, vesindytteen seka viallisen tuotteen on
Rrydeﬁéessé oltava OSOn saatavilla.

aiden ohjeiden ja ehtojen laiminlydnti voi johtaa tuotteen vioittumiseen ja
vesivuotoihin.

2.4 Rajoitukset
Takuu ei kata:
- Vikoja tai kustannuksia, jotka johtuvat virheellisesté asennuksesta, virt

mitéén vikaa, joka johtuu tehtaalla asennettujen turvakomponenttien tai -toimintojen
ista tai poistamisesta.

hinkoja tai menetyksid, jotka johtuvat tuotteen vioittumisesta tai
Sta.

- Mitaan putkistoja tai tuotteeseen kytkettyja laitteita.

- Pakkasen, salaman, jannitevaihtelun, veden puutteen, kuivakishumisen, ylipaineen
tai kloorausmenettelyjen vaikutuksia.

- Paikallaan olevan (ilmatun) veden vaikutuksia, jos tuote on ollut kayttamétta yli 60
paivaa perakkain.

- Kuljetuksen aikana aiheutuneita vaurioita. Ostajan on ilmoitettava kuljetusliikkeelle
téllaisesta vauriosta.

- Aiheutuneita kustannuksia, jos tuote ei ole valittdmasti saatavilla huoltoa varten.
Nama takuut eivat vaikuta ostajan lakisaateisiin oikeuksiin.

3. Tuotevastuu

3.1 0SO vastaa toimittamansa tuotteen viasta (tuotevastuu) aiheutuneista valillisista
vahingoista vain lain pakollisten s&anndsten mukaisesti.

3.2 Ostajan on puolustettava myyjaé, korvattava ja pidettévd myyjé vaarattomana
kaikista vaatimuksista, toimista, menettelyisté, tappioista, vahingoista ja kuluista, jotka
johtuvat mistéan kolmannen osapuolen myyjaa vastaan esitetamasta vaatimuksesta.
33 0SO ei ole missdan olosuhteissa vastuussa mistaan liketappioista, ajan
menetyksista, voiton menetyksistéd tai muista valillisista tappioista ja seurauksista,
jotka johtuvat siité, ettd OSO on toimittanut ostajalle viallisen tuotteen.

34 Ostaja takaa, etté ostajan myydessé tuotteita kuluttajille ostaja noudattaa kaikkia
tallaiseen myyntiin kyseiselld lainkéyttoalueella sovellettavia lakeja ("Kuluttajalait”).
0SO ei ole lain pakottavien saanndsten sallimissa rajoissa vastuussa mistaan
menetyksistd, jotka kuluttajille aiheutuu siitd, ettd ostaja rikkoo sovellettavia
kuluttajalakeja.

4. Ylivoimainen este

4.1 0SO ei ole vastuussa ostotilauksen té¥nym'étté jattamisestd, joka johtuu
livoimaisesta esteestd, kuten luonnonkatastrofista, sodasta ja likekannallepanosta,

?inasta, mellakasta, lakosta, tydsulusta, muista tyotaistelutoimista, viranomaisen/

hallituksen  toimenpiteestd, tuonti- tai vientirajoituksista, tulipalosta, OSO:n

tuotantolaitoksen vahingosta, alihankkijoiden puuttuvista tai  puutteellisista

toimituksista jne tai muista olosuhteista, jotka eivét ole OSO:n hallinnassa.

4.2 Jos tuotteita ei tilapdisesti voida toimittaa ostotilauksen mukaisesti yhden

tai useamman edelld mainitun olosuhteen vuoksi, toimitusaikaa pidennetdan

kyseisen esteen kestoa vastaavalla ajalla. Alihankkijoiden puuttuvia tai viivastyneita

materiaalitoimituksia pidetaén ylivoimaisena esteena.

5. Vienti

5.1 Ostaian vastuulla on varmistaa, etté ostettua tuotetta voidaan kayttaa laillisesti
ostajan kotimaassa ja ostajan aiottuihin tarkoituksiin, mukaan lukien viranomaisilta
tai yksityishenkilgilté vaaditun tuotteiden hyvaksynnan saaminen tuontia ja kéyttoa
varten.

5.2 Ostaja on yksin vastuussa kaikista vientirembursseihin ja ulkoisesti tarkastettuihin
asiakirjoihin liittyvista kustannuksista.

6. Osittainen mitattomyys

6.1 yksi tai useampi naiden myyntiehtojen maardyksista ﬁ'ulistetaan
pateméattomaksi tai laittomaksi tai osoittautuu soveltumattomaksi, silld ei ole
vaikutusta muiden saanndsten patevyyteen, laillisuuteen ja sovellettavuuteen.

7. Vastuun rajoittaminen
7.1 Lain pakollisten sdannosten sallimissa rajoissa OSO:n vastuu sopimuksen
rikkomisesta on rajoitettava 100 prosenttiin kyseisesta ostotilauksen hinnasta.

8. Sovellettava laki ja toimivalta

8.1 Kaikki OSO:n ja ostajan valiset riidat, joita voi syntya néiden myyntiehtojen
yhteydessé, mukaan lukien riidat, jotka liittyvdt sopimuksen olemassaoloon
tai voimassaoloon tai ndiden myyntiehtojen tulkintaan, ratkaistaan Norjan lain
mukaisesti. Norjan kansainvalisen siviilioikeuden ja Yhdistyneiden Kansakuntien
kansainvélisen kauppalain (CISG) méaréyksié ei kuitenkaan oteta huomioon.

8.2 Kaikki riidat, jotka voivat syntyd osapuolten vélisesta likesuhteesta, joihin
sovelletaan néita myyntiehtoja ja joita ei voida ratkaista sovinnollisest, ratkaistaan
vélimiesmenettelylld Norjan~ valimiesmenettelyinstituutissa instituutin séantojen
mukaisesti, joita sovelletaan valimiesmenettelyn aloittamishetkella.

9.YI )

kaytosta, asennusohjeiden mukaisen séénndllisen kunnossapidon puutteesta,
laiminlyonnisté, tahattomasta tai tahallisesta vahingosta, vaarinkéytostd, muun
kuin ammattilaisen suorittamista muutoksista, peukaloinnista tai korjauksesta, tai

7.1 Asiakaspalvelu

Mikali tuotteessa on ongelmia, jotka eivat
ratkea tdman asennusohjeen vianmaaritysop-
paan avulla, asiassa voivat auttaa:

9.1 Kysyn&ykset tai viralliset ilmoitukset voidaan osoittaa: OSO HOTWATER AS /
Osoite: Industriveien 1, P.O. Box 112, NO - 3301 Hokksund / Y-tunnus 986 173 617
/ Puhelin: +47 32 25 00 00 / sahkoposti: info@osohotwater.com

A) Tuotteen toimittanut asennusliike.
B) OSO Hotwater AS: Tel.. +47 32 25 00 00
050@050.Nn0/WWW.0S0.n0

8. TUOTTEEN POISTAMINEN KAYTOSTA

8.1 Kaytosta poistaminen

A) Katkaise virransyotto.

B) Sulje kylméan veden syotto.

C) Tyhjenna tuote vedesta — ks. kohta 4.4.
D) Kytke kaikki putket irti.

E) Taman jalkeen tuotteen voi poistaa.

8.2 Tuotteen héavittaminen

Tuote on kierratyskelpoinen ja toimitettava sik-
si asianmukaiseen kierratyskeskukseen. Mikali
tuotteen tilalle asennetaan uusi tuote, asennus-
liike voi toimittaa vanhan laitteen kierratykseen.
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© Tama asennusohje ja kaikki sen sisaltd on suojattu tekijanoikeuksilla, ja sita
saa kopioida tai jakaa ainoastaan valmistajan kirjallisella suostumuksella.
Pidatamme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.



Maxi Accu - MA Heat/Cool
600-1000-2000-3000-5000-10000 1.
EN

SAFETY INFORMATION
O&M INFORMATION
INSTALLATION MANUAL

hot water

- [ 3
association

0S0

HOTWATER

11011412-04 - 06-2026



CONTENTS

1. Safety INStrUCtioNS...........coceeeeeevreniicinne 3
1.1 General information..........cccccovrereeeeeas 3
1.2 Safety instructions for users................. 4
1.3 Safety instructions for installers........... 4

2. Product description...........ccccceeeeininiseriinnnns 5
2.1. Product identification.............c.ccccueunne 5

2.2. Intended USE ........cueveueurureeiiireeeeene 5
2.3 CEMarking.....c.coeeueeeueueecceineneneneneens 5
2.4 Technical data..........cccoeueueueininenenenniens 5
3. Installation instructions ............c.cccccvenenee. 6
3.1. Products covered by these
INSEIUCHONS ... 6
3.2. Included in delivery..........c.ccccoeeeennne. 6
3.3. Product dimensions............cccccceeeeenees . 6
3.4. Requirements for installation
[0CALON ... 7
3.5. Pipe installation 8
4. Initial cOMMISSIONING ......c.cueueueeeeienereriens 9
4.1. Filling with water 9
4.2. Control POINtS.......cccovvvveveerererereeeesnes 9
4.4. Emptying of water...........cccceeveeeiinnne 9
4.5. Handover to end-user ...........cccceeuenene. 9
5. USEr QUIAE ... 10
5.1, SEtliNgS .vcveveeeeeeererererereeeee s 10
6. Troubleshooting.........cccccceeiiininininiiininas 10
6.1. Faults and fixes ........co...... ... 10
Contact details - installer.................... 10
7. Warranty conditions............cccoevrvericenene
7.1. Warranty and registration....
7.2. Customer Service ................
8. Removing the product ............c.cocevcceene ikl
8.1. REMOVAL.......cceiieiiererrrrree e ikl

8.2. Returns scheme........cccccoeevvevvecverecnenen, 11



1. SAFETY INSTRUCTIONS

1.1 General information
e Read the following safety instructions

carefully before installing, maintaining or
adjusting the buffer tank. @. C
e Personal injury or material damage may s
result if the product is not installed or used
in the intended manner.
*  Keep this manual and other relevant docu- I
ments where they are accessible for future
reference. @
e The manufacturer assumes compliance
(by the end-user) with the safety, operat-
ing and maintenance instructions supplied
and (by the installer) with the fitting manual —
and relevant standards and regulations in @ ®

effect at the date of installation.

Symbols used in this manual:

/\ WARNING | Could cause serious injury or death

/N CAUTION | Could cause minor or moderate injury or damage to property

%) DO NOT

(1] DO

| 0 | This document should be kept in a suitable place where it is accessible for future reference.




1.2 Safety instructions for users

/\ WARNING

The safety valve overflow must NOT be blocked or plugged. Safety valve is not included,
a suitable valve should be supplied by the installer.

The product shall NOT be modified or changed from its original state.

Children shall NOT play with the product or go near it without supervision.

e OO

Maintenance/settings shall only be carried out by persons over 18 years of age, with sufficient
understanding

/\ CAUTION

o

The product shall not be exposed to frost, over-pressure, over-voltage or chlorine treatment.
See warranty provisions.

Maintenance/settings shall not be carried out by persons of diminished physical or mental
capacity, unless they have been instructed in the correct use by someone responsible for their
safety.

1.3 Safety instructions for installers

/\ WARNING

o

The safety valve overflow must NOT be blocked or plugged. Safety valve is not included,
a suitable valve should be supplied by the installer.

Any overflow pipe from the safety valve MUST be a minimum of 18 mm. inside, uninter-
ruptable, undamaged, gapped and frost-free with a slope to the drain.

The relevant regulations and standards, and this installation manual, must be followed.

/\ CAUTION

The product shall be placed in a room with a floor drain.
The manufacturer assumes no responsibility whatsoever if this provision is not followed.

The product shall be properly aligned vertically and horizontally, on a floor or wall suitable for
the total weight of the product when in operation. See type plate.

The product must have a clearance for servicing of 40 cm in front of front / 10 cm over the high-
est point.




2. PRODUCT DESCRIPTION

2.1 Product identification

Identification details for your product can be found
on the type plate fixed to the product. The type
plate contains details of the product in accordance
with EN 12897:2016 as well as other useful data.
See Declaration of Conformity at www.osohotwa-
ter.com for more information.

OSO products are designed and manufactured in
accordance with:

* Pressurised Equipment Directive - PED2014/68/EU
» Welding standard - EN ISO 3834-2

OSO Hotwater AS is certified for

e Quality 1ISO 9001
¢ Environment ISO 14001
¢ Work environment 1ISO 45001

2.4 Technical data

2.2 Intended use

The Maxi Accu Heat is designed for use as a buffer
tank for heat-pumps/solar collectors.

The Maxi Accu Coolis designed for use as a cooler
tank in cooling systems etc.

The product is designed for use in a closed circuit
system.

2.3 UKCA marking

UK

cA

The UKCA mark shows that the product complies
with the relevant Directives. See Declaration of
Conformity at www.osohotwater.co.uk for more
information.

The safety valve(s) used must be CE marked and
conform to PED 2014/68/EU.

ity, |Weight, |Diameter x height| Freight | Actual
Capdy T Demets o] et [
800 1373 | 11003351 |MA 600 Heat - 152 | @ 800x2020 1,28 583
800 1354 | 11003345 |MA 1000 Heat - 238 | 21000x2100 2,29 885
800 1356 | 11003198 |MA 2000 Heat - 362 | ©1300x2440 4,25 -
800 1357| 11003199 |MA 3000 Heat - 566 | 215002695 6,25 -
800 1358 | 11003200 |MA 5000 Heat - 930 | 21700x3180 9,45 -
800 1363 | 11003201 [MA 10000 Heat - 1770 | 22000x4400 | 17,95 -
800 1273 | 11003344 |MA 600 Cool - 152 | @ 695x2030 1,28 583
800 1254 | 11003338 |MA 1000 Cool - 238 | o 840x2100 2,29 885
800 1256 | 11003189 [MA 2000 Cool - 362 | ©1140x2440 4,25 -
800 1257 | 11003190 |[MA 3000 Cool - 566 | ©1340x2695 6,25 -
800 1258 | 11003191 |MA 5000 Cool - 930 | 21540x3180 9,45 -
800 1263 | 11003192 |MA 10000 Cool - 1770 | 21840x4400 | 17,95 -

Regulation: 2017/1369/EU - Regulation: EU 812/20]]3 Directive: 2009/125/EC - Regulation: EU 814/2013

Heat loss tested acc. to standard: EN 12897: 2015




3. INSTALLATION INSTRUCTIONS

3.1 Products covered by these instructions
Maxi Accu MA 600 Heat
Maxi Accu MA 1000 Heat
Maxi Accu MA 2000 Heat
Maxi Accu MA 3000 Heat
Maxi Accu MA 5000 Heat
Maxi Accu MA 10000 Heat
Maxi Accu MA 600 Cool
Maxi Accu MA 1000 Cool
Maxi Accu MA 2000 Cool
Maxi Accu MA 3000 Cool
Maxi Accu MA 5000 Cool
Maxi Accu MA 10000 Cool

3.2 Included in delivery

Num- fee]
Ref no. =1 Description
1 1 |Buffer tank without electric backup
2 1 [Installation manual (this document)

3.3 Product dimensions
All dimensions in mm.

[%] [’}

Product. A B © D HEAT | cooL
MA 600 2020 | 1555 | 335 800 | 695
MA1000 | 2100 | 1600 | 390 1000 | 840
MA 2000 | 2440 | 1885 | 475 1300 | 1140
MA 3000 | 2695 | 2090 | 530 1500 | 1340
MA5000 | 3180 | 2490 | 625 1700 | 1540
MA 10000 | 4400 | 3635 | 705 2000 | 1840

Tolerance +/- 10 mm.

%




3.3.1 Delivery
The product should be transported carefully, with
packaging on. Lifting lug (L) must be used when
liting the product.

/\ CAUTION

Pipe stubs, valves etc. should not be used to lift
the product as this could cause malfunctions.

3.4 Requirements for installation location
and positioning

/\ CAUTION

The product shall be placed in a room with a floor drain.
The manufacturer assumes no responsibility whatsoever if this provision is not followed.

The product shall be placed in a dry and permanently frost-free position.

The product shall be placed on a floor or wall suitable for the total weight of the product when
in operation. See type plate.

The product must have a clearance for servicing of 40 cm in front of front/ 10 cm over the high-
est point.

The product shall be easily accessible for servicing and maintenance.

Min. 10 cm

Min. 40 cm




3.5 Pipe installation

Approved pipes of the correct size should be used
for installation. The relevant standards and regu-
lations must be followed.

No. Dimension Connection description
1 |3/4" female Venting
2 (DN 80PN 10 2 x Return (600 .)
2 |DN 100 PN 10 2 x Return (1000 1.)
2 |To order Return (2000-10 000 |.) =
3 |1/2" female Sensor pocket
4 |DN 80PN 10 2 x Return (600 1.)
4 |DN 100 PN 10 2 x Return (1000 1.)
4 |To order Return (2000-10 000 |.)
5 [1"male Drain
3.5.1 Incoming water pressure
The product is designed for a max. operating

pressure of 6 bar.

3.5.2 Fitting pipes

A) Run a pipe of suitable size to the connec-
tions shown, and affix with suitable sealant.
Unused connections must be plugged se-
curely.

Ensure that your installation has sufficient di-
mensioning of safety equipment in accordance
with PED 2014/68 / EU.

3.5.4 Fitting instructions

/\ CAUTION

o The product shall be placed in a room with a floor drain.
The manufacturer assumes no responsibility whatsoever if this provision is not followed.

1) The product shall be properly aligned vertically and horizontally, on a floor suitable for the total
weight of the product when in operation. See type plate.

The product must have a clearance for servicing of 40 cm in front of front/ 10 cm over the high-
0 est point.

3.5.5 Fitting recommendation

RECOMMENDATION

If the maximum water pressure exceeds 6 bar in a 24-hour period, a reduction valve and expansion
- | vessel shall be fitted.




4. INITIAL COMMISSIONING

4.1 Filling with water

First check that all pipes are connected correctly.
Then proceed as follows:

A) Open for venting at a point in the system
higher than the top of the tank; use e.g. the
3/4” top connection on the product.

B) Open the water supply to the product.
When water flows out of the venting point, the
tank is full and the vent can be sealed.

4.2 Control points

A) Check that all pipe connections to/from the
product are tight and not leaking.

B) Check that the product is standing firmly ver-
tically and horizontally.

4.3 Emptying of water

/\ WARNING

The water temperature in the product may ex-
ceed 75°C and could cause scalding. Use cau-
tion when emptying the product.

A) Shut off/disconnect heat source.

B) Close the incoming water supply.

C) Open a hot water tap or venting connec-
tion (prevents vacuum).

D) The product is emptied by opening the
drain plug (2). The product empties.

E) After emptying, close the drain plug and
any venting before the product is refilled.

4.4 Handover to end-user

THE INSTALLER MUST:

Brief the end-user on safety and maintenance in-
structions.

Brief the end-user on settings and emptying the
product.

Hand this installation manual over to the end-user.

Enter contact details in the table on page 10 in
this manual.




5. SETTINGS
5.1 Settings

The product does not require any special set-

tings.

5.2 Maintenance

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Maintenance should be carried out by per-
sons over 18 years of age, with sufficient
understanding.

Annual inspection of safety valve:

Check the valve in accordance with instruc-
tions from the supplier.

Open the valve. Visually check that the wa-
ter is flowing freely to the drain.

YES = OK. Close the valve.

NO = NOT OK. Disconnect power supply /
shut off water supply. Contact installer.

Contact details - installer

6. TROUBLESHOOTING

6.1 Faults and fixes
If problems arise when the product is in use,
check for these possible faults:

1.

Water leaking from pipe connection. Pos-
sible cause: Pipe connection is loose or
sealant is insufficient. Possible solution:
Tighten pipe connection, replace sealant
if necessary.

Water leaking from the tank, not the pipe
connection. Possible cause: Leakage
from the steel tank. Possible solution:
Check if it is possible to see the leak
point. Contact installer.

If you are unsure what is wrong, contact the in-
staller (see contact information in table below)
or OSO Hotwater AS - see section 7.1.

CONTACT INFORMATION

Installed by
(company):

Company address:

Company telephone:

Company email:

Installer name:

Installation date:

10



7. WARRANTY CONDITIONS - applies to UK only

1.Scope

0SO Hotwater UK Ltd. (hereinafter called OSO) warrants for 2
years from the date of purchase, that the Product will: i) conform
to OSO specification, ii) be free from defects in materials and
workmanship, subject to conditions below. All components carry
a 2-year warranty.

The warranty is voluntarily extended by OSO to 10 years for the
stainless steel inner tank. This extended warranty only applies to
Products purchased by a consumer, that has been installed for
private use and that has been distributed by OSO or by a distributor
where the Products have been originally sold by OSO.

The extended warranty does not apply to Products purchased by
commercial entities or for Products that have been installed for
commercial use. These shall be subject only to the mandatory
provisions of the law. The conditions and limitations set out below
shall apply.

2.Coverage

If a defect arises and a valid claim is received within the statutory
warranty period, at its option and to the extent permitted by law,
OSO shall either; i) repair the defect, or; ii) replace the product with
a product that is identical or similar in function, or; iii) refund the
purchase price.

If a defect arises and a valid claim is received after the statutory
warranty period has expired, but within the extended warranty
period, OSO will supply a product that is identical or similar in
function. OSO will in such cases not cover any other associated
costs. In addition, for every year after the statutory warranty period,
the claimant must contribute 4% of the list price of the cylinder in
question to OSO.

Any exchanged Product or component will become the legal
property of OSO. Any valid claim or service does not extend the
original warranty. The replacement Product or part does not carry
anew warranty.

3. Conditions

The Product is manufactured to suit most public water supplies.

However, there are certain water chemistries (outlined below) that

can have a detrimental effect on the Product and its life expectancy.

If there are uncertainties regarding water quality, the local water

supply authority can supply the necessary data.

Thfe I\I/varranty applies only if the conditions set out below are met

in full:

. The Product has been installed by a professional installer, in
accordance with the instructions in the installation manual
and all relevant Codes of Practice and Regulations in force at
the time of installation.

. The Product has not been modified in any way, tampered
with or subjected to misuse and no factory fitted parts have
been removed for unauthorized repair or replacement.

. The Product has only been connected to a domestic mains
water supply in compliance with the European Drinking
Water Directive EN 98/83 EC, or latest version. The water
should not be aggressive, i.e. the water chemistry shall
comply with the following:

- Chloride <250mg/L
- Electric Conductivity (EC) @25°C <750uS/cm
-Saturation Index (LSI) @80°C >-10/<08
- pH level >6,0/<95

7.1 Customer service

In case of problems that cannot be resolved
with the aid of the troubleshooting guide in
this installation manual, contact either:

. The immersion heater has not been exposed to hardness
levels exceeding 5°dH (180 ppm CaCO3). Warranty is invalid
if the product is affected by accumulation of limescale/calcium
deposits. A water softener is recommended in such cases.

. Any disinfection has been carried out without affecting
the Product in any way whatsoever. The product must be
isolated from chemically treated water.

. The Product has been in regular use from the date of
installation. If the Product is not intended to be used for 60
days or more, it must be drained.

. The immersion heater element must be removed for
inspection on service after 5 years. The threads must be
checked for corrosion. If signs of corrosion are evident,
the element must be replaced. Subsequently the element
must be removed and examined every 3 years. Failure to
do so in areas of aggressive water may result in the element
separating from the cylinder with consequential escape of
water.

. Service and/or repair shall be done according to the
installation manual and all relevant codes of practice. Any
replacement parts used shall be original OSO spare parts.

. The Service record / Benchmark logbook has been
completed and updated after each annual service. Invoices
should be kept as proof of service.

. The Commissioning Checklist / Benchmark certificate has
been completed at the time of installation.

. Any third-party costs associated with any claim has been
authorized in advance by OSO in writing.

. The purchase invoice and/or installation invoice, a water
sample as well as the defective product is made available to
0OSO upon request.

Failure to follow these instructions and conditions may result in
product failure, and water escaping from the Product.

4. Limitations

The warranty does not cover:
Any fault or costs arising from incorrect installation, incorrect
application, lack of regular maintenance in accordance with
the installation manual, neglect, accidental or malicious
damage, misuse, any alteration, tampering or repair
carried out by a non-| professwnal any fault arising from
the tampering with or removal of any factory fitted safety
components or measures.

. Any consequential damage or any indirect loss caused by
any failure or malfunction of the Product whatsoever.

. Any pipework or any equipment connected to the Product.

. The effects of frost, lightning, voltage variation, lack of water,
dry boiling, excess pressure or chlorination procedures.

. The effects of stagnant (de-aerated) water if the Product has
been left unused for more than 60 days consecutively.

. Damage caused during transportation. Buyer shall give the

carrier notice of such damage.
. Costs arising if the Product is not immediately accessible for
servicing.

These warranties do not affect the Buyer's statutory rights.

A) The installer who supplied the product.

B) OSO Hotwater UK: Phone: (0191) 482 0800
technical.uk@oso-hotwater.com
www.osohotwater.co.uk

8. REMOVING THE PRODUCT

8.1 Removal

A) Disconnect the power supply.

B) Shut off incoming cold water supply.

C) Empty the product of water — see section 4.4.
D) Disconnect all pipes.

E) The product can now be removed.

8.2 Returns scheme

This product is recyclable and should be taken
to the environmental recycling centre. If the
product is to be replaced with a new one, the
installer can take the old cylinder away for re-
cycling.



HOTWATER

OSO Hotwater (UK) Limited
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© This installation manual and all its content is protected by copyright and
may be reproduced or distributed only with written consent from the manufacturer.
We reserve the right to make changes without notice.
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